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XARXA D'AIGUA POTABLE.

PLANTA GENERAL.

LLEGENDA

Límit del projecte. Àmbit d'actuació general.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIa.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIb.

Canalització existent a mantindre (material i diàmetre). 

Elements de control / hidrants existents a mantindre. 

Canalització existent a anul·lar (material i diàmetre). 

Elements de control / hidrants existents a anul·lar. 

Vàlvula ventosa. 

Vàlvula de comporta, Belgicast, Ø s/tubería.

Escomesa particular existent a adequar. DN50 / DN32

Pericó de registre 40x40 cm. 

Canalització PEAD, PE-100 16atm, Ø250mm.

Ø90

Ø90

br

D

a a a
AG

Pericó de registre existent a adequar a nova rasant.

15x15 / 30x30 / 40x40 cm

Canalització PEAD, PE-100 16atm, Ø160mm.

Desguàs amb vàlvula de comporta. A xarxa

sanejament.

Hidrants contra incendis en superficie, columna

seca.

Reposicions. Canalització PEAD, PE-100 16 atm,

Ø160mm.

Reposicions. Canalització PEAD, PE-100 16 atm,

Ø63mm.

Noves escomeses a fonts. PEAD, Ø50mm.

Reforç de tuberia en encreuaments de calçada.

Nova escomesa per a reg amb T per a presa

d'aigua de neteja.

Pericó de registre indeterminat (topografia).

Cobertura hidrant d'incendis.

R

F

Nova escomesa per a font amb T per a presa

d'aigua de neteja.
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Vàlvula ventosa. 
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Límit del projecte. Àmbit d'actuació general.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIa.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIb.

Canalització existent a mantindre (material i diàmetre). 
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XARXA D'AIGUA POTABLE.

FASE IIIA.

LLEGENDA

Límit del projecte. Àmbit d'actuació general.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIa.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIb.

Canalització existent a mantindre (material i diàmetre). 

Elements de control / hidrants existents a mantindre. 

Canalització existent a anul·lar (material i diàmetre). 

Elements de control / hidrants existents a anul·lar. 

Vàlvula ventosa. 

Vàlvula de comporta, Belgicast, Ø s/tubería.

Escomesa particular existent a adequar. DN50 / DN32

Pericó de registre 40x40 cm. 

Canalització PEAD, PE-100 16atm, Ø250mm.
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Pericó de registre existent a adequar a nova rasant.

15x15 / 30x30 / 40x40 cm

Canalització PEAD, PE-100 16atm, Ø160mm.

Desguàs amb vàlvula de comporta. A xarxa

sanejament.

Hidrants contra incendis en superficie, columna

seca.

Reposicions. Canalització PEAD, PE-100 16 atm,

Ø160mm.

Reposicions. Canalització PEAD, PE-100 16 atm,

Ø63mm.

Noves escomeses a fonts. PEAD, Ø50mm.

Reforç de tuberia en encreuaments de calçada.

Pericó de registre indeterminat (topografia).

Cobertura hidrant d'incendis.

Nova escomesa per a reg amb T per a presa

d'aigua de neteja.
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Vàlvula ventosa. 
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Reposicions. Canalització PEAD, PE-100 16 atm,

Ø160mm.

Reposicions. Canalització PEAD, PE-100 16 atm,

Ø63mm.

Noves escomeses a fonts. PEAD, Ø50mm.

Reforç de tuberia en encreuaments de calçada.

Pericó de registre indeterminat (topografia).

Cobertura hidrant d'incendis.

Nova escomesa per a reg amb T per a presa

d'aigua de neteja.
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Nova escomesa per a font amb T per a presa

d'aigua de neteja.



Promotor:

Desembre
de 2022

Data: Nº: Full:Títol del plànol:Carretera de Colldejou, s/n

43300 Mont-roig del Camp

(Tarragona)

Carrer de Sòria, 14

43892 Miami Platja (Tarragona)

Equip
redactor:

Per l'equip
redactor:

c/ En Sanç, nº3-1
46001 València

www.grupodayhe.es

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DELS PAVIMENTS I

SERVEIS DE L'AV. BARCELONA, FASE III, TRAM COMPRÈS ENTRE LA PL.

TARRAGONA I L'AV. MARIA CRISTINA DE MIAMI PLATJA (TARRAGONA)

Escala:

UNE A3
OriginalJosé Fco. Bedmar del Peral

Ingeniero OO.PP.  Col. 18.442
Maria Arenas Huerta

Ingeniera CCP.  Col. 35.842
1:500

3 de 409.11

XARXA D'AIGUA POTABLE.

FASE IIIA.

LLEGENDA

Límit del projecte. Àmbit d'actuació general.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIa.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIb.

Canalització existent a mantindre (material i diàmetre). 

Elements de control / hidrants existents a mantindre. 

Canalització existent a anul·lar (material i diàmetre). 

Elements de control / hidrants existents a anul·lar. 

Vàlvula ventosa. 

Vàlvula de comporta, Belgicast, Ø s/tubería.

Escomesa particular existent a adequar. DN50 / DN32

Pericó de registre 40x40 cm. 

Canalització PEAD, PE-100 16atm, Ø250mm.

Ø90

Ø90

br

D

a a a
AG

Pericó de registre existent a adequar a nova rasant.

15x15 / 30x30 / 40x40 cm

Canalització PEAD, PE-100 16atm, Ø160mm.

Desguàs amb vàlvula de comporta. A xarxa

sanejament.

Hidrants contra incendis en superficie, columna

seca.

Reposicions. Canalització PEAD, PE-100 16 atm,

Ø160mm.

Reposicions. Canalització PEAD, PE-100 16 atm,

Ø63mm.

Noves escomeses a fonts. PEAD, Ø50mm.

Reforç de tuberia en encreuaments de calçada.

Pericó de registre indeterminat (topografia).
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Nova escomesa per a reg amb T per a presa

d'aigua de neteja.

R

F

Nova escomesa per a font amb T per a presa

d'aigua de neteja.



Promotor:

Desembre
de 2022

Data: Nº: Full:Títol del plànol:Carretera de Colldejou, s/n

43300 Mont-roig del Camp

(Tarragona)

Carrer de Sòria, 14

43892 Miami Platja (Tarragona)

Equip
redactor:

Per l'equip
redactor:

c/ En Sanç, nº3-1
46001 València

www.grupodayhe.es

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DELS PAVIMENTS I

SERVEIS DE L'AV. BARCELONA, FASE III, TRAM COMPRÈS ENTRE LA PL.

TARRAGONA I L'AV. MARIA CRISTINA DE MIAMI PLATJA (TARRAGONA)

Escala:

UNE A3
OriginalJosé Fco. Bedmar del Peral

Ingeniero OO.PP.  Col. 18.442
Maria Arenas Huerta

Ingeniera CCP.  Col. 35.842
1:1.500

1 de 309.12

XARXA D'AIGUA POTABLE.

FASE IIIB.

LLEGENDA

Límit del projecte. Àmbit d'actuació general.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIa.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIb.
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Elements de control / hidrants existents a mantindre. 
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seca.
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XARXA D'ENLLUMENAT EXTERIOR.

PLANTA GENERAL

LLEGENDA

Lluminària tipus Town doble, columna d'acer 7 m,

a mantenir.

Lluminària tipus ICON, columna d'acer 4 m, a

mantenir.

Lluminària tipus residencial, columna d'acer 4 m,

a mantenir.

Lluminària tipus viari, columna d'acer 5 m, a mantenir.

Lluminària tipus viari doble/simple, braç corb, columna

d'acer 8 m, a mantenir.

Pericó de registre existent a mantenir.

Pericó de registre existent a eliminar.

Lluminàries tipologia variada existents a eliminar.

Quadre de comandament enllumenat.

AL

Pericons de registre 50x50 cm (encreuament) i

40x40 cm.

AL

Canalització subterrània existent a eliminar.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIb.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIa.

Límit del projecte. Àmbit d'actuació general. Canalització subterrània PVC 2Ø110 mm.

Canalització subterrània PVC 2Ø110 mm, encreuament.

Canalització subterrània PVC 2Ø110 mm (enllumenat)

+2Ø125 mm (canalitzacions municipals).

Canalització subterrània PVC 2Ø110 mm (enllumenat)

+2Ø125 mm (canalitzacions municipals), encreuament.

Canalització subterrània PVC 4Ø110 mm (enllumenat)

+2Ø125 mm (canalitzacions municipals).

Canalització subterrània PVC 4Ø110 mm (enllumenat)

+2Ø125 mm (canalitzacions municipals), encreuament.

Connexió a terra mitjançant pica de coure de 2,5 m.AL AL

Lluminària TOWN 246 30K F2M2 PMMA SP 40W en

bàcul Luxiform amb 2 suports, o similar, 7m.

Lluminària TOWN 246 30K F4M2 PMMA SP 20W en

bàcul Luxiform amb 2 suports, o similar, 4m.

Lluminària ICON 24F 30K F5T1 PMMA SC 20W en

columna troncocònica d'acer galvanitzat, 4 m.

Lluminària ICON 24F 30K F5T1 PMMA SC 25W, en

columna troncocònica d'acer galvanitzat, 4 m.

Lluminària VISIO 246 30K F4MC PMMA SP 45W, en

bàcul Rubicon Luxiform de JOVIR, o similar, 7m.

Lluminària CIRCUS 085 30K S50M PMMA S 20W,

ancorada a estructura de pèrgola, 5,5m.

PT
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Lluminària TOWN 246 30K F2M2 PMMA SP 40W en

bàcul Luxiform amb 2 suports, o similar, 7m.
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bàcul Luxiform amb 2 suports, o similar, 4m.
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columna troncocònica d'acer galvanitzat, 4 m.
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bàcul Rubicon Luxiform de JOVIR, o similar, 7m.
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Lluminàries tipologia variada existents a eliminar.

Quadre de comandament enllumenat.

AL

Pericons de registre 50x50 cm (encreuament) i

40x40 cm.

AL

Canalització subterrània existent a eliminar.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIb.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIa.

Límit del projecte. Àmbit d'actuació general. Canalització subterrània PVC 2Ø110 mm.

Canalització subterrània PVC 2Ø110 mm, encreuament.

Canalització subterrània PVC 2Ø110 mm (enllumenat)

+2Ø125 mm (canalitzacions municipals).

Canalització subterrània PVC 2Ø110 mm (enllumenat)

+2Ø125 mm (canalitzacions municipals), encreuament.

Canalització subterrània PVC 4Ø110 mm (enllumenat)

+2Ø125 mm (canalitzacions municipals).

Canalització subterrània PVC 4Ø110 mm (enllumenat)

+2Ø125 mm (canalitzacions municipals), encreuament.

Connexió a terra mitjançant pica de coure de 2,5 m.AL AL

Lluminària TOWN 246 30K F2M2 PMMA SP 40W en

bàcul Luxiform amb 2 suports, o similar, 7m.

Lluminària TOWN 246 30K F4M2 PMMA SP 20W en

bàcul Luxiform amb 2 suports, o similar, 4m.

Lluminària ICON 24F 30K F5T1 PMMA SC 20W en

columna troncocònica d'acer galvanitzat, 4 m.

Lluminària ICON 24F 30K F5T1 PMMA SC 25W, en

columna troncocònica d'acer galvanitzat, 4 m.

Lluminària VISIO 246 30K F4MC PMMA SP 45W, en

bàcul Rubicon Luxiform de JOVIR, o similar, 7m.

Lluminària CIRCUS 085 30K S50M PMMA S 20W,

ancorada a estructura de pèrgola, 5,5m.

PT

10.10

XARXA D'ENLLUMENAT EXTERIOR.

PLANTA GENERAL
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LLEGENDA

Lluminària tipus Town doble, columna d'acer 7 m,

a mantenir.

Lluminària tipus ICON, columna d'acer 4 m, a

mantenir.

Lluminària tipus residencial, columna d'acer 4 m,

a mantenir.

Lluminària tipus viari, columna d'acer 5 m, a mantenir.

Lluminària tipus viari doble/simple, braç corb, columna

d'acer 8 m, a mantenir.

Pericó de registre existent a mantenir.

Pericó de registre existent a eliminar.

Lluminàries tipologia variada existents a eliminar.

Quadre de comandament enllumenat.

AL

Pericons de registre 50x50 cm (encreuament) i

40x40 cm.

AL

Canalització subterrània existent a eliminar.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIb.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIa.

Límit del projecte. Àmbit d'actuació general. Canalització subterrània PVC 2Ø110 mm.

Canalització subterrània PVC 2Ø110 mm, encreuament.

Canalització subterrània PVC 2Ø110 mm (enllumenat)

+2Ø125 mm (canalitzacions municipals).

Canalització subterrània PVC 2Ø110 mm (enllumenat)

+2Ø125 mm (canalitzacions municipals), encreuament.

Canalització subterrània PVC 4Ø110 mm (enllumenat)

+2Ø125 mm (canalitzacions municipals).

Canalització subterrània PVC 4Ø110 mm (enllumenat)

+2Ø125 mm (canalitzacions municipals), encreuament.

Connexió a terra mitjançant pica de coure de 2,5 m.AL AL

Lluminària TOWN 246 30K F2M2 PMMA SP 40W en

bàcul Luxiform amb 2 suports, o similar, 7m.

Lluminària TOWN 246 30K F4M2 PMMA SP 20W en

bàcul Luxiform amb 2 suports, o similar, 4m.

Lluminària ICON 24F 30K F5T1 PMMA SC 20W en

columna troncocònica d'acer galvanitzat, 4 m.

Lluminària ICON 24F 30K F5T1 PMMA SC 25W, en

columna troncocònica d'acer galvanitzat, 4 m.

Lluminària VISIO 246 30K F4MC PMMA SP 45W, en

bàcul Rubicon Luxiform de JOVIR, o similar, 7m.

Lluminària CIRCUS 085 30K S50M PMMA S 20W,

ancorada a estructura de pèrgola, 5,5m.

PT

10.10

XARXA D'ENLLUMENAT EXTERIOR.

PLANTA GENERAL
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PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DELS PAVIMENTS I

SERVEIS DE L'AV. BARCELONA, FASE III, TRAM COMPRÈS ENTRE LA PL.

TARRAGONA I L'AV. MARIA CRISTINA DE MIAMI PLATJA (TARRAGONA)
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LLEGENDA

Lluminària tipus Town doble, columna d'acer 7 m,

a mantenir.

Lluminària tipus ICON, columna d'acer 4 m, a

mantenir.

Lluminària tipus residencial, columna d'acer 4 m,

a mantenir.

Lluminària tipus viari, columna d'acer 5 m, a mantenir.

Lluminària tipus viari doble/simple, braç corb, columna

d'acer 8 m, a mantenir.

Pericó de registre existent a mantenir.

Pericó de registre existent a eliminar.

Lluminàries tipologia variada existents a eliminar.

Quadre de comandament enllumenat.

AL

Pericons de registre 50x50 cm (encreuament) i

40x40 cm.

AL

Canalització subterrània existent a eliminar.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIb.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIa.

Límit del projecte. Àmbit d'actuació general. Canalització subterrània PVC 2Ø110 mm.

Canalització subterrània PVC 2Ø110 mm, encreuament.

Canalització subterrània PVC 2Ø110 mm (enllumenat)

+2Ø125 mm (canalitzacions municipals).

Canalització subterrània PVC 2Ø110 mm (enllumenat)

+2Ø125 mm (canalitzacions municipals), encreuament.

Canalització subterrània PVC 4Ø110 mm (enllumenat)

+2Ø125 mm (canalitzacions municipals).

Canalització subterrània PVC 4Ø110 mm (enllumenat)

+2Ø125 mm (canalitzacions municipals), encreuament.

Connexió a terra mitjançant pica de coure de 2,5 m.AL AL

Lluminària TOWN 246 30K F2M2 PMMA SP 40W en

bàcul Luxiform amb 2 suports, o similar, 7m.

Lluminària TOWN 246 30K F4M2 PMMA SP 20W en

bàcul Luxiform amb 2 suports, o similar, 4m.

Lluminària ICON 24F 30K F5T1 PMMA SC 20W en

columna troncocònica d'acer galvanitzat, 4 m.

Lluminària ICON 24F 30K F5T1 PMMA SC 25W, en

columna troncocònica d'acer galvanitzat, 4 m.

Lluminària VISIO 246 30K F4MC PMMA SP 45W, en

bàcul Rubicon Luxiform de JOVIR, o similar, 7m.

Lluminària CIRCUS 085 30K S50M PMMA S 20W,

ancorada a estructura de pèrgola, 5,5m.

PT
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Promotor:

Desembre
de 2022

Data: Nº: Full:Títol del plànol:Carretera de Colldejou, s/n

43300 Mont-roig del Camp

(Tarragona)

Carrer de Sòria, 14

43892 Miami Platja (Tarragona)

Equip
redactor:

Per l'equip
redactor:

c/ En Sanç, nº3-1
46001 València

www.grupodayhe.es

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DELS PAVIMENTS I

SERVEIS DE L'AV. BARCELONA, FASE III, TRAM COMPRÈS ENTRE LA PL.
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XARXA D'ENLLUMENAT EXTERIOR.

FASE IIIA.

LLEGENDA

Lluminària tipus Town doble, columna d'acer 7 m,

a mantenir.

Lluminària tipus ICON, columna d'acer 4 m, a

mantenir.

Lluminària tipus residencial, columna d'acer 4 m,

a mantenir.

Lluminària tipus viari, columna d'acer 5 m, a mantenir.

Lluminària tipus viari doble/simple, braç corb, columna

d'acer 8 m, a mantenir.

Pericó de registre existent a mantenir.

Pericó de registre existent a eliminar.

Lluminàries tipologia variada existents a eliminar.

Quadre de comandament enllumenat.

AL

Pericons de registre 50x50 cm (encreuament) i

40x40 cm.

AL

Canalització subterrània existent a eliminar.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIb.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIa.

Límit del projecte. Àmbit d'actuació general. Canalització subterrània PVC 2Ø110 mm.

Canalització subterrània PVC 2Ø110 mm, encreuament.

Canalització subterrània PVC 2Ø110 mm (enllumenat)

+2Ø125 mm (canalitzacions municipals).

Canalització subterrània PVC 2Ø110 mm (enllumenat)

+2Ø125 mm (canalitzacions municipals), encreuament.

Canalització subterrània PVC 4Ø110 mm (enllumenat)

+2Ø125 mm (canalitzacions municipals).

Canalització subterrània PVC 4Ø110 mm (enllumenat)

+2Ø125 mm (canalitzacions municipals), encreuament.

AL AL

Lluminària TOWN 246 30K F2M2 PMMA SP 40W en

bàcul Luxiform amb 2 suports, o similar, 7m.

Lluminària TOWN 246 30K F4M2 PMMA SP 20W en

bàcul Luxiform amb 2 suports, o similar, 4m.

Lluminària ICON 24F 30K F5T1 PMMA SC 20W en

columna troncocònica d'acer galvanitzat,  4 m.

Lluminària ICON 24F 30K F5T1 PMMA SC 25W, en

columna troncocònica d'acer galvanitzat, 4 m.

Lluminària VISIO 246 30K F4MC PMMA SP 45W, en

bàcul Rubicon Luxiform de JOVIR, o similar, 7m.

Lluminària CIRCUS 085 30K S50M PMMA S 20W,

ancorada a estructura de pèrgola, 5,5m.

Connexió a terra mitjançant pica de coure de 2,5 m.PT
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PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DELS PAVIMENTS I

SERVEIS DE L'AV. BARCELONA, FASE III, TRAM COMPRÈS ENTRE LA PL.

TARRAGONA I L'AV. MARIA CRISTINA DE MIAMI PLATJA (TARRAGONA)
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LLEGENDA

Lluminària tipus Town doble, columna d'acer 7 m,

a mantenir.

Lluminària tipus ICON, columna d'acer 4 m, a

mantenir.

Lluminària tipus residencial, columna d'acer 4 m,

a mantenir.

Lluminària tipus viari, columna d'acer 5 m, a mantenir.

Lluminària tipus viari doble/simple, braç corb, columna

d'acer 8 m, a mantenir.

Pericó de registre existent a mantenir.

Pericó de registre existent a eliminar.

Lluminàries tipologia variada existents a eliminar.

Quadre de comandament enllumenat.

AL

Pericons de registre 50x50 cm (encreuament) i

40x40 cm.

AL

Canalització subterrània existent a eliminar.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIb.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIa.

Límit del projecte. Àmbit d'actuació general. Canalització subterrània PVC 2Ø110 mm.

Canalització subterrània PVC 2Ø110 mm, encreuament.

Canalització subterrània PVC 2Ø110 mm (enllumenat)

+2Ø125 mm (canalitzacions municipals).

Canalització subterrània PVC 2Ø110 mm (enllumenat)

+2Ø125 mm (canalitzacions municipals), encreuament.

Canalització subterrània PVC 4Ø110 mm (enllumenat)

+2Ø125 mm (canalitzacions municipals).

Canalització subterrània PVC 4Ø110 mm (enllumenat)

+2Ø125 mm (canalitzacions municipals), encreuament.

AL AL

Lluminària TOWN 246 30K F2M2 PMMA SP 40W en

bàcul Luxiform amb 2 suports, o similar, 7m.

Lluminària TOWN 246 30K F4M2 PMMA SP 20W en

bàcul Luxiform amb 2 suports, o similar, 4m.

Lluminària ICON 24F 30K F5T1 PMMA SC 20W en

columna troncocònica d'acer galvanitzat,  4 m.

Lluminària ICON 24F 30K F5T1 PMMA SC 25W, en

columna troncocònica d'acer galvanitzat, 4 m.

Lluminària VISIO 246 30K F4MC PMMA SP 45W, en

bàcul Rubicon Luxiform de JOVIR, o similar, 7m.

Lluminària CIRCUS 085 30K S50M PMMA S 20W,

ancorada a estructura de pèrgola, 5,5m.

Connexió a terra mitjançant pica de coure de 2,5 m.PT

10.11

XARXA D'ENLLUMENAT EXTERIOR.

FASE IIIA
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PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DELS PAVIMENTS I

SERVEIS DE L'AV. BARCELONA, FASE III, TRAM COMPRÈS ENTRE LA PL.

TARRAGONA I L'AV. MARIA CRISTINA DE MIAMI PLATJA (TARRAGONA)
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LLEGENDA

Lluminària tipus Town doble, columna d'acer 7 m,

a mantenir.

Lluminària tipus ICON, columna d'acer 4 m, a

mantenir.

Lluminària tipus residencial, columna d'acer 4 m,

a mantenir.

Lluminària tipus viari, columna d'acer 5 m, a mantenir.

Lluminària tipus viari doble/simple, braç corb, columna

d'acer 8 m, a mantenir.

Pericó de registre existent a mantenir.

Pericó de registre existent a eliminar.

Lluminàries tipologia variada existents a eliminar.

Quadre de comandament enllumenat.

AL

Pericons de registre 50x50 cm (encreuament) i

40x40 cm.

AL

Canalització subterrània existent a eliminar.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIb.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIa.

Límit del projecte. Àmbit d'actuació general. Canalització subterrània PVC 2Ø110 mm.

Canalització subterrània PVC 2Ø110 mm, encreuament.

Canalització subterrània PVC 2Ø110 mm (enllumenat)

+2Ø125 mm (canalitzacions municipals).

Canalització subterrània PVC 2Ø110 mm (enllumenat)

+2Ø125 mm (canalitzacions municipals), encreuament.

Canalització subterrània PVC 4Ø110 mm (enllumenat)

+2Ø125 mm (canalitzacions municipals).

Canalització subterrània PVC 4Ø110 mm (enllumenat)

+2Ø125 mm (canalitzacions municipals), encreuament.

AL AL

Lluminària TOWN 246 30K F2M2 PMMA SP 40W en

bàcul Luxiform amb 2 suports, o similar, 7m.

Lluminària TOWN 246 30K F4M2 PMMA SP 20W en

bàcul Luxiform amb 2 suports, o similar, 4m.

Lluminària ICON 24F 30K F5T1 PMMA SC 20W en

columna troncocònica d'acer galvanitzat,  4 m.

Lluminària ICON 24F 30K F5T1 PMMA SC 25W, en

columna troncocònica d'acer galvanitzat, 4 m.

Lluminària VISIO 246 30K F4MC PMMA SP 45W, en

bàcul Rubicon Luxiform de JOVIR, o similar, 7m.

Lluminària CIRCUS 085 30K S50M PMMA S 20W,

ancorada a estructura de pèrgola, 5,5m.

Connexió a terra mitjançant pica de coure de 2,5 m.PT

10.11

XARXA D'ENLLUMENAT EXTERIOR.

FASE IIIA
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PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DELS PAVIMENTS I

SERVEIS DE L'AV. BARCELONA, FASE III, TRAM COMPRÈS ENTRE LA PL.

TARRAGONA I L'AV. MARIA CRISTINA DE MIAMI PLATJA (TARRAGONA)

Escala:

UNE A3
OriginalJosé Fco. Bedmar del Peral

Ingeniero OO.PP.  Col. 18.442
Maria Arenas Huerta

Ingeniera CCP.  Col. 35.842
1:500

4 de 4

LLEGENDA

Lluminària tipus Town doble, columna d'acer 7 m,

a mantenir.

Lluminària tipus ICON, columna d'acer 4 m, a

mantenir.

Lluminària tipus residencial, columna d'acer 4 m,

a mantenir.

Lluminària tipus viari, columna d'acer 5 m, a mantenir.

Lluminària tipus viari doble/simple, braç corb, columna

d'acer 8 m, a mantenir.

Pericó de registre existent a mantenir.

Pericó de registre existent a eliminar.

Lluminàries tipologia variada existents a eliminar.

Quadre de comandament enllumenat.

AL

Pericons de registre 50x50 cm (encreuament) i

40x40 cm.

AL

Canalització subterrània existent a eliminar.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIb.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIa.

Límit del projecte. Àmbit d'actuació general. Canalització subterrània PVC 2Ø110 mm.

Canalització subterrània PVC 2Ø110 mm, encreuament.

Canalització subterrània PVC 2Ø110 mm (enllumenat)

+2Ø125 mm (canalitzacions municipals).

Canalització subterrània PVC 2Ø110 mm (enllumenat)

+2Ø125 mm (canalitzacions municipals), encreuament.

Canalització subterrània PVC 4Ø110 mm (enllumenat)

+2Ø125 mm (canalitzacions municipals).

Canalització subterrània PVC 4Ø110 mm (enllumenat)

+2Ø125 mm (canalitzacions municipals), encreuament.

AL AL

Lluminària TOWN 246 30K F2M2 PMMA SP 40W en

bàcul Luxiform amb 2 suports, o similar, 7m.

Lluminària TOWN 246 30K F4M2 PMMA SP 20W en

bàcul Luxiform amb 2 suports, o similar, 4m.

Lluminària ICON 24F 30K F5T1 PMMA SC 20W en

columna troncocònica d'acer galvanitzat,  4 m.

Lluminària ICON 24F 30K F5T1 PMMA SC 25W, en

columna troncocònica d'acer galvanitzat, 4 m.

Lluminària VISIO 246 30K F4MC PMMA SP 45W, en

bàcul Rubicon Luxiform de JOVIR, o similar, 7m.

Lluminària CIRCUS 085 30K S50M PMMA S 20W,

ancorada a estructura de pèrgola, 5,5m.

Connexió a terra mitjançant pica de coure de 2,5 m.PT

10.11

XARXA D'ENLLUMENAT EXTERIOR.

FASE IIIA
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XARXA D'ENLLUMENAT EXTERIOR.

FASE IIIB.

LLEGENDA

Lluminària tipus Town doble, columna d'acer 7 m,

a mantenir.

Lluminària tipus ICON, columna d'acer 4 m, a

mantenir.

Lluminària tipus residencial, columna d'acer 4 m,

a mantenir.

Lluminària tipus viari, columna d'acer 5 m, a mantenir.

Lluminària tipus viari doble/simple, braç corb, columna

d'acer 8 m, a mantenir.

Pericó de registre existent a mantenir.

Pericó de registre existent a eliminar.

Lluminàries tipologia variada existents a eliminar.

Quadre de comandament enllumenat.

AL

Pericons de registre 50x50 cm (encreuament) i

40x40 cm.

AL

Canalització subterrània existent a eliminar.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIb.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIa.

Límit del projecte. Àmbit d'actuació general. Canalització subterrània PVC 2Ø110 mm.

Canalització subterrània PVC 2Ø110 mm, encreuament.

Canalització subterrània PVC 2Ø110 mm (enllumenat)

+2Ø125 mm (canalitzacions municipals).

Canalització subterrània PVC 2Ø110 mm (enllumenat)

+2Ø125 mm (canalitzacions municipals), encreuament.

Canalització subterrània PVC 4Ø110 mm (enllumenat)

+2Ø125 mm (canalitzacions municipals).

Canalització subterrània PVC 4Ø110 mm (enllumenat)

+2Ø125 mm (canalitzacions municipals), encreuament.

AL AL

Lluminària TOWN 246 30K F2M2 PMMA SP 40W en

bàcul Luxiform amb 2 suports, o similar, 7m.

Lluminària TOWN 246 30K F4M2 PMMA SP 20W en

bàcul Luxiform amb 2 suports, o similar, 4m.

Lluminària ICON 24F 30K F5T1 PMMA SC 20W en

columna troncocònica d'acer galvanitzat, 4 m.

Lluminària ICON 24F 30K F5T1 PMMA SC 25W, en

columna troncocònica d'acer galvanitzat, 4 m.

Lluminària VISIO 246 30K F4MC PMMA SP 45W, en

bàcul Rubicon Luxiform de JOVIR, o similar, 7m.

Lluminària CIRCUS 085 30K S50M PMMA S 20W,

ancorada a estructura de pèrgola, 5,5m.

Connexió a terra mitjançant pica de coure de 2,5 m.PT
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LLEGENDA

Lluminària tipus Town doble, columna d'acer 7 m,

a mantenir.

Lluminària tipus ICON, columna d'acer 4 m, a

mantenir.

Lluminària tipus residencial, columna d'acer 4 m,

a mantenir.

Lluminària tipus viari, columna d'acer 5 m, a mantenir.

Lluminària tipus viari doble/simple, braç corb, columna

d'acer 8 m, a mantenir.

Pericó de registre existent a mantenir.

Pericó de registre existent a eliminar.

Lluminàries tipologia variada existents a eliminar.

Quadre de comandament enllumenat.

AL

Pericons de registre 50x50 cm (encreuament) i

40x40 cm.

AL

Canalització subterrània existent a eliminar.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIb.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIa.

Límit del projecte. Àmbit d'actuació general. Canalització subterrània PVC 2Ø110 mm.

Canalització subterrània PVC 2Ø110 mm, encreuament.

Canalització subterrània PVC 2Ø110 mm (enllumenat)

+2Ø125 mm (canalitzacions municipals).

Canalització subterrània PVC 2Ø110 mm (enllumenat)

+2Ø125 mm (canalitzacions municipals), encreuament.

Canalització subterrània PVC 4Ø110 mm (enllumenat)

+2Ø125 mm (canalitzacions municipals).

Canalització subterrània PVC 4Ø110 mm (enllumenat)

+2Ø125 mm (canalitzacions municipals), encreuament.

AL AL

Lluminària TOWN 246 30K F2M2 PMMA SP 40W en

bàcul Luxiform amb 2 suports, o similar, 7m.

Lluminària TOWN 246 30K F4M2 PMMA SP 20W en

bàcul Luxiform amb 2 suports, o similar, 4m.

Lluminària ICON 24F 30K F5T1 PMMA SC 20W en

columna troncocònica d'acer galvanitzat, 4 m.

Lluminària ICON 24F 30K F5T1 PMMA SC 25W, en

columna troncocònica d'acer galvanitzat, 4 m.

Lluminària VISIO 246 30K F4MC PMMA SP 45W, en

bàcul Rubicon Luxiform de JOVIR, o similar, 7m.

Lluminària CIRCUS 085 30K S50M PMMA S 20W,

ancorada a estructura de pèrgola, 5,5m.

Connexió a terra mitjançant pica de coure de 2,5 m.PT
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LLEGENDA

Lluminària tipus Town doble, columna d'acer 7 m,

a mantenir.

Lluminària tipus ICON, columna d'acer 4 m, a

mantenir.

Lluminària tipus residencial, columna d'acer 4 m,

a mantenir.

Lluminària tipus viari, columna d'acer 5 m, a mantenir.

Lluminària tipus viari doble/simple, braç corb, columna

d'acer 8 m, a mantenir.

Pericó de registre existent a mantenir.

Pericó de registre existent a eliminar.

Lluminàries tipologia variada existents a eliminar.

Quadre de comandament enllumenat.

AL

Pericons de registre 50x50 cm (encreuament) i

40x40 cm.

AL

Canalització subterrània existent a eliminar.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIb.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIa.

Límit del projecte. Àmbit d'actuació general. Canalització subterrània PVC 2Ø110 mm.

Canalització subterrània PVC 2Ø110 mm, encreuament.

Canalització subterrània PVC 2Ø110 mm (enllumenat)

+2Ø125 mm (canalitzacions municipals).

Canalització subterrània PVC 2Ø110 mm (enllumenat)

+2Ø125 mm (canalitzacions municipals), encreuament.

Canalització subterrània PVC 4Ø110 mm (enllumenat)

+2Ø125 mm (canalitzacions municipals).

Canalització subterrània PVC 4Ø110 mm (enllumenat)

+2Ø125 mm (canalitzacions municipals), encreuament.

AL AL

Lluminària TOWN 246 30K F2M2 PMMA SP 40W en

bàcul Luxiform amb 2 suports, o similar, 7m.

Lluminària TOWN 246 30K F4M2 PMMA SP 20W en

bàcul Luxiform amb 2 suports, o similar, 4m.

Lluminària ICON 24F 30K F5T1 PMMA SC 20W en

columna troncocònica d'acer galvanitzat, 4 m.

Lluminària ICON 24F 30K F5T1 PMMA SC 25W, en

columna troncocònica d'acer galvanitzat, 4 m.

Lluminària VISIO 246 30K F4MC PMMA SP 45W, en

bàcul Rubicon Luxiform de JOVIR, o similar, 7m.

Lluminària CIRCUS 085 30K S50M PMMA S 20W,

ancorada a estructura de pèrgola, 5,5m.

Connexió a terra mitjançant pica de coure de 2,5 m.PT
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Quadre comandament

QC-66 existent Av.

Barcelona

Llínies enllumenat

actualment existents

EX01

Altres llínies enllumenat

actualment existents
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Quadre comandament

QC-61 existent Mª

Cristina-Barcelona

Llínies enllumenat

actualment existents

R19

Altres llínies enllumenat

actualment existents
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Quadre comandament

QC-59 existent Mª

Cristina-Barcelona

Llínies enllumenat

actualment existents
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L1b 17 m

4x6 mm²

I04

20W

L1b 30 m

4x6 mm²

I05

20W

L1b 24 m

4x6 mm²

I06

20W

L1b 25 m

4x6 mm²

I07

20W

R47

4x6 mm²

L1b 1 m

R46

4x6 mm²

L1b 9 m L1b 16 m

4x6 mm²

I08

20W

L1b 25 m

4x6 mm²

I09

20W

L1b 25 m

4x6 mm²

I10

20W

L1b 31 m

4x6 mm²

I11

20W

L1b 25 m

4x6 mm²

I12

20W

R40

4x6 mm²

L1b 4 m

R41

4x6 mm²

L1b 8 m L1b 12 m

4x6 mm²

I13

20W

L1b 15 m

4x6 mm²

I14

20W

L1b 15 m

4x6 mm²

I15

20W

L1b 15 m

4x6 mm²

I16

20W

R45

4x6 mm²

L1b 4 m

R44

4x6 mm²

L1b 9 m L1b 3 m

4x6 mm²

I17

20W

L1b 15 m

4x6 mm²

I18

20W

L1b 30 m

4x6 mm²

I19

20W

L1b 25 m

4x6 mm²

I20

20W

P
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b
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e
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e
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x
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400 (+ exist) m

360 W

Possible connexió

xarxa existent

23 (+ exist) m

60 W

33 (+ exist) m

40 W

L2a 15 m

4x6 mm²

L2a 19 m

4x6 mm²

L2a 7 m

4x6 mm²

L2a 4 m

4x6 mm²

L2a 18 m

4x6 mm²

L2a 16 m

4x6 mm²

L2a 17 m

4x6 mm²

L2a 18 m

4x6 mm²

L2a 18 m

4x6 mm²

Possible connexió

xarxa existent

238 m

250 W

25W 25W 25W 25W 25W 25W 25W 25W 25W 25W

25W 25W 25W 25W 25W 25W 25W 25W

Possible connexió

xarxa existent

249 m

250 W

L2b 16 m

4x6 mm²

L2b 17 m

4x6 mm²

L2b 7 m

4x6 mm²

L2b 3 m

4x6 mm²

L2b 19 m

4x6 mm²

L2b 16 m

4x6 mm²

L2b 17 m

4x6 mm²

L2b 18 m

4x6 mm²

L2b 17 m

4x6 mm²

L2b 2 m

4x6 mm²

L2b 20 m

4x6 mm²

L2b 19 m

4x6 mm²

L2b 17 m

4x6 mm²

L2b 9 m

4x6 mm²

L
2
b
 
1
0
 
m

4
x
6
 
m

m
²

L2b 14 m

4x6 mm²

L2b 15 m

4x6 mm²

L2b 16 m

4x6 mm²

L2b 17 m

4x6 mm²

L2b 17 m

4x6 mm²

L2b 8 m

4x6 mm²

L2b 18 m

4x6 mm²

L2b 6 m

4x6 mm²

L2b 16 m

4x6 mm²

L2b 16 m

4x6 mm²

L2b 23 m

4x6 mm²

L2b 17 m

4x6 mm²

L2b 8 m

4x6 mm²

L2b 9 m

4x6 mm²

L2b 13 m

4x6 mm²

L2b 13 m

4x6 mm²

L
2
b
 
1
0
 
m

4
x
6
 
m

m
²

P
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s
s
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b
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e
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e
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i
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x
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Possible connexió

xarxa existent

Possible connexió

xarxa existent

303 m

340 W

QC-66 Llínies L2 i L4 (2.130 W):

Enllumenat projectat:

- PROJECTORS PLAÇA TARRAGONA: 10 VISIO 246 30K F4MC PMMA SP 45W. 450 W.

- CALÇADA CENTRAL 7 m: 08 TOWN 246 30K F2M2 PMMA SP 40W. 320 W.

- CALÇADA CENTRAL 4 m: 08 TOWN 246 30K F4M2 PMMA SP 20W. 160 W.

- AVINGUDA DEL MAR SUD: 10 ICON 24F 30K F5T1 PMMA SC 25W. 250 W.

- AVINGUDA DEL MAR NORD: 10 ICON 24F 30K F5T1 PMMA SC 25W. 250 W.

- VIANANTS PLAÇA TARRAGONA: 17 ICON 24F 30K F5T1 PMMA SC 20W. 340 W.

- IL·LUMINACIÓ INTERIOR PÈRGOLA: 08 CIRCUS 085 30K S50M PMMA S 20W. 160W.

QC-61 Llínia L1 (1.480 W):

Enllumenat projectat:

- CALÇADA CENTRAL 7 m COSTAT MAR: 17

TOWN 246 30K F2M2 PMMA SP 40W. 680 W.

- CALÇADA CENTRAL 4 m COSTAT MAR: 17

TOWN 246 30K F4M2 PMMA SP 20W. 340 W.

- VIANANTS COSTAT MAR: 22 ICON 24F 30K

F5T1 PMMA SC 20W. 440 W.

QC-59 Llínia L1 (1.360 W):

Enllumenat projectat:

- CALÇADA CENTRAL 7 m COSTAT MUNTANYA:

17 TOWN 246 30K F2M2 PMMA SP 40W. 640 W.

- CALÇADA CENTRAL 4 m COSTAT MUNTANYA:

17 TOWN 246 30K F4M2 PMMA SP 20W. 320 W.

- VIANANTS COSTAT MUNTANYA: 20 ICON 24F

30K F5T1 PMMA SC 20W. 400 W.

4
x
6
 
m

m
²

E03

20W

L
1
b
 
1
4
m

Possible connexió

xarxa existent

B08

B'08

20W

L4e 30 m

4x6 mm²

83 m

160 W

83 m

80 W

40W

FASE IIIA

FASE IIIA

FASE IIIB
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XARXA D'ENLLUMENAT EXTERIOR.

ESQUEMA TOPOLÒGIC.



DETALL RASA 2Ø110

AMB TRÀNSIT. Cotes en m

0,3
1


0,5

5

0,1
5

0,1
0

0,06 0,06

0,40

0,06

Cinta senyalitzadora


0,8

0

Formigó

HNE-20/B/20/IIa

PVC liso

Ø110

PVC liso

Ø110


0,4

0

0,1
0

0,06 0,06

0,40

DETALL RASA 2Ø110 mm

SENSE TRÀNSIT. Cotes en m

0,06

Cinta senyalitzadora


0,5

5

0,1
5

Formigó

HNE-20/B/20/IIa

0,1
0

PERICONS. TIPOLOGIES

Cotes en m

PVC flex PVC flex

0,1
0

0,1
1

0,7
0

0,0
5

A0,15 0,15

Formigó HM-20

Maó ceràmic

perforat 25x11,5x5 cm

Terra o grava

PERICÓ DERIVACIÓ A PUNT DE LLUM

Cotes en m

PVC flex PVC flex

0,1
0

0,1
1

0,0
8

0,7
0

0,400,15 0,15

PVC flex

A

0,1
0

C

B

Maó ceràmic

perforat 25x11,5x5 cm

Terra o grava

Formigó HM-20

Formigó HM-20

ESQUEMA PRESA TERRA

Cotes en m

PVC flex PVC flex

0,1
0

0,1
1

0,7
0

0,15 0,15

PVC flex

A

0,1
0

C

B

Maó ceràmic

perforat 25x11,5x5 cm

Terra o grava

Formigó HM-20

Terminal d´unió

Pica de Terra

2,0
0

0,40

Conductor Cu 450/750V 16 mm²

amb recobriment verd-groc

0,1
5

PVC flex

Ø110

PVC flex

Ø110

0,0
5

0,02

Paviments /

Reblerts propis

PERNS

CIMENTACIÓ

0,80x0,80x1,70

ALTURA

7 m

COLUMNA

C (m) Ø (mm.)

AxAxB (m)

0,70

22

0,50x0,50x0,70 0,504 m

20

TAPA Y BASTIMENT DE FUNDICIÓ

Cotes en m

0,0
8

TIPUS DE 
AMPLE LLIURE

INTERIOR (A) RASA

2Ø110 mm40x40 cm

50x50 cm

PVC flex

0,0
8

2Ø110 mm

0,1
0

0,3
1

0,2
85

0,4
00

0,0
7

0,03


0,4

0

0,0
8

0,06 0,06

0,40

DETALL RASA 2Ø110+2Ø125 mm

SENSE TRÀNSIT. Cotes en m

0,06

Cinta senyalitzadora

0,1
5

Formigó

HNE-20/B/20/IIa

0,1
0

0,1
5

PVC flex

Ø110

PVC flex

Ø125

Paviments

Reblerts propis

0,5
0

PVC flex

Ø110

PVC flex

Ø125

0,1
0


0,8

0

DETALL RASA 2Ø110+2Ø125 mm

AMB TRÀNSIT. Cotas en m


0,5

5

0,1
5

0,1
0

0,06 0,06

0,40

0,06

Cinta senyalitzadora

PVC liso

Ø110

0,1
0

PVC flex

Ø110

PVC flex

Ø125

Formigó

HNE-20/B/20/IIa0,5
0


0,9

9

0,0
8

0,2
15

0,3
0

PVC flex

Ø125

Paviments /

Reblerts propis

Paviments /

Reblerts propis

Làmina protecció PVC

protecció provisional obra

Làmina protecció PVC

protecció provisional obra

DETALL RASA 4Ø110+2Ø125 mm

SENSE TRÀNSIT. Cotas en m


0,4

0

0,1
5

0,1
0

0,06 0,06

0,40

0,06

Cinta senyalitzadora

PVC liso

Ø110

0,1
0

PVC flex

Ø110

PVC flex

Ø125

Formigó

HNE-20/B/20/IIa

0,6
9


0,9

9

0,0
8

PVC flex

Ø125

Paviments /

Reblerts propis

PVC flex

Ø110

PVC flex

Ø110

0,0
8

DETALL RASA 4Ø110+2Ø125 mm

AMB TRÀNSIT. Cotas en m


0,5

5

0,1
5

0,1
0

0,06 0,06

0,40

0,06

Cinta senyalitzadora

PVC liso

Ø110

0,1
0

PVC flex

Ø110

PVC flex

Ø125

Formigó

HNE-20/B/20/IIa

0,6
9


1,1

8

0,0
8

PVC flex

Ø125

Paviments /

Reblerts propis

PVC flex

Ø110

PVC flex

Ø110

0,0
8

0,1
5

Lluminària ICON TOP 60

Cotes en mm

Ø0,32

0,0
9 0,2

4

0,290,32

0,04

0,1
1

0,1
5

0,43
0,64

Ø0,08 Ø0,07

Lluminària CIRCUS LIRA

Cotes en mm

Promotor:

Desembre
de 2022

Data: Nº: Full:Títol del plànol:Carretera de Colldejou, s/n

43300 Mont-roig del Camp

(Tarragona)

Carrer de Sòria, 14

43892 Miami Platja (Tarragona)

Equip
redactor:

Per l'equip
redactor:

c/ En Sanç, nº3-1
46001 València

www.grupodayhe.es

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DELS PAVIMENTS I

SERVEIS DE L'AV. BARCELONA, FASE III, TRAM COMPRÈS ENTRE LA PL.

TARRAGONA I L'AV. MARIA CRISTINA DE MIAMI PLATJA (TARRAGONA)

Escala:

UNE A3
OriginalJosé Fco. Bedmar del Peral

Ingeniero OO.PP.  Col. 18.442
Maria Arenas Huerta

Ingeniera CCP.  Col. 35.842 1:25 10.30 1 de 1

XARXA D'ENLLUMENAT EXTERIOR.

DETALLS.
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RESERVA XARXA DE GAS.

PLANTA GENERAL FASE IIIA.

LLEGENDA

Límit del projecte. Àmbit d'actuació general.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIa.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIb.

Xarxa MOP 150 mbar a canalitzar. PE-110. A executar en fase IIIA. 

Xarxa MOP 150 mbar a canalitzar. PE-90. A executar en fase IIIA.

Xarxa MOP 150 mbar existent. Diàmetre segons plànol.

Pericó gas identificat per topografia. 

G

Punt de conexió. A executar en fase IIIA.

Xarxa MOP 150 mbar a canalitzar. PE-110. A executar en fase IIIB. 

Xarxa MOP 150 mbar a canalitzar. PE-90. A executar en fase IIIB.

Punt de conexió. A executar en fase IIIB.

Vàlvula a instal·lar. A executar en fase IIIA.

Vàlvula a instal·lar. A executar en fase IIIB.
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RESERVA XARXA DE GAS.

PLANTA GENERAL FASE IIIB.

LLEGENDA

Límit del projecte. Àmbit d'actuació general.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIa.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIb.

Xarxa MOP 150 mbar a canalitzar. PE-110. A executar en fase IIIA. 

Xarxa MOP 150 mbar a canalitzar. PE-90. A executar en fase IIIA.

Xarxa MOP 150 mbar existent. Diàmetre segons plànol.

Pericó gas identificat per topografia. 

G

Punt de conexió. A executar en fase IIIA.

Xarxa MOP 150 mbar a canalitzar. PE-110. A executar en fase IIIB. 

Xarxa MOP 150 mbar a canalitzar. PE-90. A executar en fase IIIB.

Punt de conexió. A executar en fase IIIB.

Vàlvula a instal·lar. A executar en fase IIIA.

Vàlvula a instal·lar. A executar en fase IIIB.
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ADEQUACIÓ DE LA XARXA

TELECOMUNICACIONS. PLANTA GENERAL

LLEGENDA

Pericó registre existent Telefónica a adequar a

nova rasant.

Desmuntatge de xarxa aèria existent, modificada

directa i parcialment per Telefónica, S.A.U.

Canalització existent a eliminar.

Càmara de registre telecomunicacions a adequar

a nova rasant.

Pericó de registre Telefónica tipus "D".

Pericó de registre Telefónica tipus "H".

Pericó de registre tipus I.C.T. / M.

Suport de fusta / formigó a desmuntar.

Suport fusta / formigó a mantindre.

Canalització general 4Ø110 mm + 2 tritub Ø40 mm.

Canalització 2Ø110 mm.

T

Càmara registre telecomunicacions a mantindre.

T

Suport fusta / formigó existent fora d'àmbit.

Escomesa aèria a adequar. Número de policia.

Pedestal de formigó per a armari. Telefónica.

H

Canalització existent a modificar.

M

M

Límit del projecte. Àmbit d'actuació general.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIa.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIb.

Xarxa aèria existent a mantindre.

Pericó registre existent Telefónica  a mantindre.

Traçat canalització prisma existent a mantindre.

Escomeses. Canalització 2Ø63 mm.

Canalització a pedestal 5Ø63 mm. Pericó de registre indefinit (detectat topografia).

Pujada en tub metálic DN50 en façana.

Nou pedestal per allotjar caixes altres operadors.

Nou suport formigó.
H
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LLEGENDA

Pericó registre existent Telefónica a adequar a

nova rasant.

Desmuntatge de xarxa aèria existent, modificada

directa i parcialment per Telefónica, S.A.U.

Canalització existent a eliminar.

Càmara de registre telecomunicacions a adequar

a nova rasant.

Pericó de registre Telefónica tipus "D".

Pericó de registre Telefónica tipus "H".

Pericó de registre tipus I.C.T. / M.

Suport de fusta / formigó a desmuntar.

Suport fusta / formigó a mantindre.

Canalització general 4Ø110 mm + 2 tritub Ø40 mm.

Canalització 2Ø110 mm.

T

Càmara registre telecomunicacions a mantindre.

T

Suport fusta / formigó existent fora d'àmbit.

Escomesa aèria a adequar. Número de policia.

Pedestal de formigó per a armari. Telefónica.

H

Canalització existent a modificar.

M

M

Límit del projecte. Àmbit d'actuació general.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIa.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIb.

Xarxa aèria existent a mantindre.

Pericó registre existent Telefónica  a mantindre.

Traçat canalització prisma existent a mantindre.

Escomeses. Canalització 2Ø63 mm.

Canalització a pedestal 5Ø63 mm. Pericó de registre indefinit (detectat topografia).

Pujada en tub metálic DN50 en façana.

Nou pedestal per allotjar caixes altres operadors.

Nou suport formigó.
H

12.10

ADEQUACIÓ DE LA XARXA

TELECOMUNICACIONS. PLANTA GENERAL
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LLEGENDA

Pericó registre existent Telefónica a adequar a

nova rasant.

Desmuntatge de xarxa aèria existent, modificada

directa i parcialment per Telefónica, S.A.U.

Canalització existent a eliminar.

Càmara de registre telecomunicacions a adequar

a nova rasant.

Pericó de registre Telefónica tipus "D".

Pericó de registre Telefónica tipus "H".

Pericó de registre tipus I.C.T. / M.

Suport de fusta / formigó a desmuntar.

Suport fusta / formigó a mantindre.

Canalització general 4Ø110 mm + 2 tritub Ø40 mm.

Canalització 2Ø110 mm.

T

Càmara registre telecomunicacions a mantindre.

T

Suport fusta / formigó existent fora d'àmbit.

Escomesa aèria a adequar. Número de policia.

Pedestal de formigó per a armari. Telefónica.

H

Canalització existent a modificar.

M

M

Límit del projecte. Àmbit d'actuació general.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIa.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIb.

Xarxa aèria existent a mantindre.

Pericó registre existent Telefónica  a mantindre.

Traçat canalització prisma existent a mantindre.

Escomeses. Canalització 2Ø63 mm.

Canalització a pedestal 5Ø63 mm. Pericó de registre indefinit (detectat topografia).

Pujada en tub metálic DN50 en façana.

Nou pedestal per allotjar caixes altres operadors.

Nou suport formigó.
H

12.10

ADEQUACIÓ DE LA XARXA

TELECOMUNICACIONS. PLANTA GENERAL
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LLEGENDA

Pericó registre existent Telefónica a adequar a

nova rasant.

Desmuntatge de xarxa aèria existent, modificada

directa i parcialment per Telefónica, S.A.U.

Canalització existent a eliminar.

Càmara de registre telecomunicacions a adequar

a nova rasant.

Pericó de registre Telefónica tipus "D".

Pericó de registre Telefónica tipus "H".

Pericó de registre tipus I.C.T. / M.

Suport de fusta / formigó a desmuntar.

Suport fusta / formigó a mantindre.

Canalització general 4Ø110 mm + 2 tritub Ø40 mm.

Canalització 2Ø110 mm.

T

Càmara registre telecomunicacions a mantindre.

T

Suport fusta / formigó existent fora d'àmbit.

Escomesa aèria a adequar. Número de policia.

Pedestal de formigó per a armari. Telefónica.

H

Canalització existent a modificar.

M

M

Límit del projecte. Àmbit d'actuació general.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIa.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIb.

Xarxa aèria existent a mantindre.

Pericó registre existent Telefónica  a mantindre.

Traçat canalització prisma existent a mantindre.

Escomeses. Canalització 2Ø63 mm.

Canalització a pedestal 5Ø63 mm. Pericó de registre indefinit (detectat topografia).

Pujada en tub metálic DN50 en façana.

Nou pedestal per allotjar caixes altres operadors.

Nou suport formigó.
H
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LLEGENDA

Pericó registre existent Telefónica a adequar a

nova rasant.

Desmuntatge de xarxa aèria existent, modificada

directa i parcialment per Telefónica, S.A.U.

Canalització existent a eliminar.

Càmara de registre telecomunicacions a adequar

a nova rasant.

Pericó de registre Telefónica tipus "D".

Pericó de registre Telefónica tipus "H".

Pericó de registre tipus I.C.T. / M.

Suport de fusta / formigó a desmuntar.

Suport fusta / formigó a mantindre.

Canalització general 4Ø110 mm + 2 tritub Ø40 mm.

Canalització 2Ø110 mm.

T

Càmara registre telecomunicacions a mantindre.

T

Suport fusta / formigó existent fora d'àmbit.

Escomesa aèria a adequar. Número de policia.

Pedestal de formigó per a armari. Telefónica.

H

Canalització existent a modificar.

M

M

Límit del projecte. Àmbit d'actuació general.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIa.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIb.

Xarxa aèria existent a mantindre.

Pericó registre existent Telefónica  a mantindre.

Traçat canalització prisma existent a mantindre.

Escomeses. Canalització 2Ø63 mm.

Canalització a pedestal 5Ø63 mm. Pericó de registre indefinit (detectat topografia).

Pujada en tub metálic DN50 en façana.

Nou pedestal per allotjar caixes altres operadors.

Nou suport formigó.
H
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VISTA ALÇAT

TAPA DE ARQUETA DE REGISTRE TIPUS I.C.T.

TELEFÒNICA (60x60 cm).

Cotes en m

Ø0,3
00

Ø0,140

0,2
90

0,800

0,3
84

0,2
26

0,330 0,330

0,100

0,9
00

0,6
00

0,800

0,600

VISTA EN PLANTA

0,1
00

0,100

0,080

CANALITZACIÓ EN RASA 2 PVC Ø63

CONNEXIÓ ESCOMESA (Telefònica)

EN VORERA. Cotes en m

0,2
63

Ø63

0,080

0,3
00

Cinta senyalitzadora

0,1
00


0,5

00

0,2
50

0,1
00

0,300

Paviment

tipus vorera

Formigó

HNE-20/B/20/IIa

A A'

B
'

B

1,34

0,3
2

0,2
6

1,06

1,1
3

0,26

0,13 0,86

0,3
2

0,32

1,1
00,9

8

0,14

0,3
2

0,32

1,14

1,33

VISTA EN PLANTA

ARQUETA TELEFONIA TIPUS D

Acer. fyk = 4.100 Kp/cm²

Formigó. fck = 200 Kp/cm²

Capa base de grava. 10 cm

ARQUETA DE REGISTRE TIPUS

D TELEFÒNICA. Cotes en m

0,1
00

Tot-ú 

0,080

CANALITZACIÓ EN RASA 2 PVC Ø63

CONNEXIÓ ESCOMESA (Telefònica)

EN CALÇADA. Cotes en m

0,2
63

Ø63

0,080

0,3
00

Cinta senyalitzadora

0,1
00


0,5

00

0,2
50

0,1
00

0,300

Paviment

tipus calçada

Formigó

HNE-20/B/20/IIa

0,1
00

Tot-ú 


 3,

00

0,0
80

0,0
40

0,1
00

0,2
30 0,0

80
0,0

63

0,0
80

R0
,47

0

Ø0,110

DETALL EIXIDA CANALITZACIÓ A

SUPORT O FAÇANA (Telefònica).

Cotes en m

0,1
0

CAIXA/ES

PROTECCIÓ I

CONNEXIÓ

Juntes sellades

Abraçadores metàl·liques

Tub i colze PVC liso, Ø 

variable, grau protecció 7

Tub ferro galvanitzat

Ø segons companyies

CANALITZACIÓ EN RASA 12 PVC Ø110

EN VORERA (Telefònica). Cotes en m

PERICÓ TIPUS MF / I.C.T.

Cotes en m

0,300

0,420

0,0
60

0,0
55

0,0
65

0,0
6

0,6
10

0,080,08

0,460

0,6
70

0,4
00

0,0
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0,4
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0,0
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0,1
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0,2
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0,300 0,080

0,460

0,160

0,1
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0,4
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0,0
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0,1
0

TAPA

0,460

0,0
73

0,0
08

0,0
60

0,0
73

0,0
08

Secció A-A'

Secció C-C'

Secció B-B'

0,300

0,420

Asa

PERFIL L 60x60x6 

0,0
60

VISTA ALZADO

TAPA DE PERICÓ DE REGISTRE TIPUS M-30

TELEFÓNICA

Cotes en m

Ø0,1
50

Ø0,070

0,0
90

0,400
0,1

50
0,1

00

0,165 0,165

0,050

0,3
40

0,3
00

0,400

0,300

VISTA EN PLANTA

0,0
35

0,050

0,090

CANALITZACIÓ EN RASA 2 PVC

Ø110 CONNEXIÓ (Telefònica) EN

VORERA. Cotes en m

0,3
10

Ø110

0,090

0,3
00

Cinta senyalitzadora

0,1
00


0,5

00

0,2
50

0,1
00

0,450

Paviment

tipus vorera

Formigó

HNE-20/B/20/IIa

0,1
00

Tot-ú 

CANALITZACIÓ EN RASA 2 PVC

Ø110 CONNEXIÓ (Telefònica) EN

CALÇADA. Cotes en m

0,3
00


0,6

00

0,2
50

Paviment

tipus calçada

0,2
00

Tot-ú 

0,300

0,1
00

0,1
00

Formigó

HNE-20/B/20/IIa

Ø110

0,050

Cinta senyalitzadora

0,090 0,090

0,450

0,050

0,080

CANALITZACIÓ EN RASA 6 PVC Ø63

CONNEXIÓ PEDESTAL (Telefònica)

EN VORERA. Cotes en m

0,4
49

Ø63

0,080

0,3
00

Cinta senyalitzadora

0,1
00


0,5

00

0,2
50

0,1
00

0,300

Paviment

tipus vorera

Formigó

HNE-20/B/20/IIa

0,1
00

Tot-ú 

0,0
3

0,0
3

0,090

CANALITZACIÓ EN RASA 2 PVC

Ø110 CONNEXIÓ (Telefònica) EN

VORERA. Cotes en m

0,4
47

Ø110

0,090

0,3
00

Cinta senyalitzadora

0,1
00


0,5

00

0,2
50

0,1
00

0,450

Paviment

tipus vorera

Formigó

0,1
00

Tot-ú 

CANALITZACIÓ EN RASA 2 PVC

Ø110 CONNEXIÓ (Telefònica) EN

CALÇADA. Cotes en m

0,3
00


0,6

00

0,2
50

Paviment

tipus calçada

0,2
00

Tot-ú 

0,4
47

0,1
00
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HNE-20/B/20/IIa

0,050
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3
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00
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0,105
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
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3
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A

780

9
2
2

6,5 763

380

727

845

B

837

800

5
0

C

D

DETALL E

F

61

4
0

3

1
4

856

3
6

5
9

61

Conjunt de 2 tapes i marc tipus H amb el logo de Telefònica, compleix norma EN 124-2 i classe B 125.

D

B

B

AA

F

D

C

TAPA PERICÓ DE REGISTRE

TIPUS H TELEFÒNICA

Cotes en mm

E

A

A

B

C

1,12

0,18 0,77 0,18

D

0,05

0,92

1,00
0,01

1,02

0,1
2

0,0
6

0,0
8

E

0,0
1

0,2
7

0,25

0,03

0,40

Conjunt de 2 tapes i marc tipus D amb el logo de Telefònica, compleix norma EN 124-2 i classe B 125.

TAPA PERICÓ DE REGISTRE TIPUS

D TELEFÒNICA

Cotes en m

B

C

B

A A

vista en planta

vista alçat

1:20

Detall C

1:5

Detalle D

1:5

1025

821

99

apoyo marco

94,75

encastament

3,25altura relleu

4 folgança

1122,24

exterior

marc

1019

exterior

marc

1223exterior marco

133,5

99

altura

marco

402

exterior tapa

999exterior tapa

Material:

  Tapes : Fosa dúctil GGG40

  Marc : Acer

Pes:   298,05 kg

Acabat: Pintat negre asfàltic

Norma: UNE EN-124

Classe: D-400

Producte certificat per SGS

fabricant

norma

classe

certificat

de producte

AA

B

B

C

D

Contunt tapes telefonia model "D"

TAPA-FDD D400

TAPA DE PERICÓ DE REGISTRE TIPUS D TELEFÒNICA

Cotes en mm

A'A

B

1,25

1,0
6

B
'

0,31

1,09

0,0
8

1,06

0,90

VISTA EN PLANTA

TALL A-A'

TALL B-B'VISTA ALÇAT

TAPES I MARC TIPUS D DE TELEFÒNICA

Marc: Acer galvanitzat.

Tapes: FORMIGÓ ARMAT + Acer.

Norma UNE-EN 124

Classe B-125

Pes: 350.23 kg.

TAPA PERICÓ DE REGISTRE TIPUS D

TELEFÒNICA. Cotes en m

Promotor:

Desembre
de 2022

Data: Nº: Full:Títol del plànol:Carretera de Colldejou, s/n

43300 Mont-roig del Camp

(Tarragona)

Carrer de Sòria, 14

43892 Miami Platja (Tarragona)

Equip
redactor:

Per l'equip
redactor:

c/ En Sanç, nº3-1
46001 València

www.grupodayhe.es

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DELS PAVIMENTS I

SERVEIS DE L'AV. BARCELONA, FASE III, TRAM COMPRÈS ENTRE LA PL.

TARRAGONA I L'AV. MARIA CRISTINA DE MIAMI PLATJA (TARRAGONA)

Escala:

UNE A3
OriginalJosé Fco. Bedmar del Peral

Ingeniero OO.PP.  Col. 18.442
Maria Arenas Huerta

Ingeniera CCP.  Col. 35.842 1:25

12.20 2 de 2

CANALITZACIÓ XARXA DE

TELECOMUNICACIONS. DETALLS



Promotor:

Desembre
de 2022

Data: Nº: Full:Títol del plànol:Carretera de Colldejou, s/n

43300 Mont-roig del Camp

(Tarragona)

Carrer de Sòria, 14

43892 Miami Platja (Tarragona)

Equip
redactor:

Per l'equip
redactor:

c/ En Sanç, nº3-1
46001 València

www.grupodayhe.es

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DELS PAVIMENTS I

SERVEIS DE L'AV. BARCELONA, FASE III, TRAM COMPRÈS ENTRE LA PL.

TARRAGONA I L'AV. MARIA CRISTINA DE MIAMI PLATJA (TARRAGONA)

Escala:

UNE A3
OriginalJosé Fco. Bedmar del Peral

Ingeniero OO.PP.  Col. 18.442
Maria Arenas Huerta

Ingeniera CCP.  Col. 35.842
1:1.500

1 de 513.10

ADEQUACIÓ DE LA XARXA ELÈCTRICA.

PLANTA GENERAL

LLEGENDA

Límit del projecte. Àmbit d'actuació general.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIa.

LSMT existent a mantrindre. 

Pericó existent a adequar a nova rasant. 

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIb.

Traçat canalització subterrània existent a mantindre. 

Traçat línia aèria existent BT amb  trenat aèri.

E-Distribución.

LSBT existent a mantindre.

Suport LABT existent fora d'àmbit.

Suport de formigó LABT existent fora d'àmbit.

CT/CM (centre de distribució/mesura) E-Distribución.

Pericó registre xarxa elèctrica a mantindre.

EL

Armari elèctric existent.

Pericó prefabricat tipus A1 Endesa, 90x90 cm.

Pericó prefabricat tipus A2 Endesa, 145x90 cm.

Suport de fusta / formigó a desmuntar.

Suport de fusta / formigó a mantindre.

Escomesa aèria existent a el·liminar.

Escomesa aèria existent (identificació Nº

policia).

Escomesa subterrània existent (identificació Nº

policia).

Desmuntge LABT existent.

Nova línia 3x240+1x150 mm² AL 0,6/1 kV en

canalització 2Ø160.

EL

EL

EL EL

M

Treballs d'adequació línia existent a realitzar

per E-distribución.

Nou suport de formigó.

M

CS+CGP. Caixa de seccionament i caixa general

de protecció.

CDU. Caixa de distribució urbana /  CGP. Caixa

general de protecció.

ADU. Armari de distribució urbana.

Línea aèria BT a adequar / retibar. Treballs a

realitzar per E-Distribució.

Escomesa aèria existent a adequar a nou

suport.

Cadireta a retirar / Cadireta a mantindre.
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ADEQUACIÓ DE LA XARXA ELÈCTRICA.

PLANTA GENERAL

LLEGENDA

Límit del projecte. Àmbit d'actuació general.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIa.

LSMT existent a mantrindre. 

Pericó existent a adequar a nova rasant. 

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIb.

Traçat canalització subterrània existent a mantindre. 

Traçat línia aèria existent BT amb  trenat aèri.

E-Distribución.

LSBT existent a mantindre.

Suport LABT existent fora d'àmbit.

Suport de formigó LABT existent fora d'àmbit.

CT/CM (centre de distribució/mesura) E-Distribución.

Pericó registre xarxa elèctrica a mantindre.

EL

Armari elèctric existent.

Pericó prefabricat tipus A1 Endesa, 90x90 cm.

Pericó prefabricat tipus A2 Endesa, 145x90 cm.

Suport de fusta / formigó a desmuntar.

Suport de fusta / formigó a mantindre.

Escomesa aèria existent a el·liminar.

Escomesa aèria existent (identificació Nº

policia).

Escomesa subterrània existent (identificació Nº

policia).

Desmuntge LABT existent.

Nova línia 3x240+1x150 mm² AL 0,6/1 kV en

canalització 2Ø160.

EL

EL

EL EL

M

Treballs d'adequació línia existent a realitzar

per E-distribución.

Nou suport de formigó.

M

CS+CGP. Caixa de seccionament i caixa general

de protecció.

CDU. Caixa de distribució urbana /  CGP. Caixa

general de protecció.

ADU. Armari de distribució urbana.

Línea aèria BT a adequar / retibar. Treballs a

realitzar per E-Distribució.

Escomesa aèria existent a adequar a nou

suport.

Cadireta a retirar / Cadireta a mantindre.



Promotor:

Desembre
de 2022

Data: Nº: Full:Títol del plànol:Carretera de Colldejou, s/n

43300 Mont-roig del Camp

(Tarragona)

Carrer de Sòria, 14

43892 Miami Platja (Tarragona)

Equip
redactor:

Per l'equip
redactor:

c/ En Sanç, nº3-1
46001 València

www.grupodayhe.es

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DELS PAVIMENTS I

SERVEIS DE L'AV. BARCELONA, FASE III, TRAM COMPRÈS ENTRE LA PL.

TARRAGONA I L'AV. MARIA CRISTINA DE MIAMI PLATJA (TARRAGONA)

Escala:

UNE A3
OriginalJosé Fco. Bedmar del Peral

Ingeniero OO.PP.  Col. 18.442
Maria Arenas Huerta

Ingeniera CCP.  Col. 35.842
1:500

3 de 513.10

ADEQUACIÓ DE LA XARXA ELÈCTRICA.

PLANTA GENERAL

LLEGENDA

Límit del projecte. Àmbit d'actuació general.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIa.

LSMT existent a mantrindre. 

Pericó existent a adequar a nova rasant. 

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIb.

Traçat canalització subterrània existent a mantindre. 

Traçat línia aèria existent BT amb  trenat aèri.

E-Distribución.

LSBT existent a mantindre.

Suport LABT existent fora d'àmbit.

Suport de formigó LABT existent fora d'àmbit.

CT/CM (centre de distribució/mesura) E-Distribución.

Pericó registre xarxa elèctrica a mantindre.

EL

Armari elèctric existent.

Pericó prefabricat tipus A1 Endesa, 90x90 cm.

Pericó prefabricat tipus A2 Endesa, 145x90 cm.

Suport de fusta / formigó a desmuntar.

Suport de fusta / formigó a mantindre.

Escomesa aèria existent a el·liminar.

Escomesa aèria existent (identificació Nº

policia).

Escomesa subterrània existent (identificació Nº

policia).

Desmuntge LABT existent.

Nova línia 3x240+1x150 mm² AL 0,6/1 kV en

canalització 2Ø160.

EL

EL

EL EL

M

Treballs d'adequació línia existent a realitzar

per E-distribución.

Nou suport de formigó.

M

CS+CGP. Caixa de seccionament i caixa general

de protecció.

CDU. Caixa de distribució urbana /  CGP. Caixa

general de protecció.

ADU. Armari de distribució urbana.

Línea aèria BT a adequar / retibar. Treballs a

realitzar per E-Distribució.

Escomesa aèria existent a adequar a nou

suport.

Cadireta a retirar / Cadireta a mantindre.



Promotor:

Desembre
de 2022

Data: Nº: Full:Títol del plànol:Carretera de Colldejou, s/n

43300 Mont-roig del Camp

(Tarragona)

Carrer de Sòria, 14

43892 Miami Platja (Tarragona)

Equip
redactor:

Per l'equip
redactor:

c/ En Sanç, nº3-1
46001 València

www.grupodayhe.es

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DELS PAVIMENTS I

SERVEIS DE L'AV. BARCELONA, FASE III, TRAM COMPRÈS ENTRE LA PL.

TARRAGONA I L'AV. MARIA CRISTINA DE MIAMI PLATJA (TARRAGONA)

Escala:

UNE A3
OriginalJosé Fco. Bedmar del Peral

Ingeniero OO.PP.  Col. 18.442
Maria Arenas Huerta

Ingeniera CCP.  Col. 35.842
1:500

4 de 513.10

ADEQUACIÓ DE LA XARXA ELÈCTRICA.

PLANTA GENERAL

LLEGENDA

Límit del projecte. Àmbit d'actuació general.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIa.

LSMT existent a mantrindre. 

Pericó existent a adequar a nova rasant. 

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIb.

Traçat canalització subterrània existent a mantindre. 

Traçat línia aèria existent BT amb  trenat aèri.

E-Distribución.

LSBT existent a mantindre.

Suport LABT existent fora d'àmbit.

Suport de formigó LABT existent fora d'àmbit.

CT/CM (centre de distribució/mesura) E-Distribución.

Pericó registre xarxa elèctrica a mantindre.

EL

Armari elèctric existent.

Pericó prefabricat tipus A1 Endesa, 90x90 cm.

Pericó prefabricat tipus A2 Endesa, 145x90 cm.

Suport de fusta / formigó a desmuntar.

Suport de fusta / formigó a mantindre.

Escomesa aèria existent a el·liminar.

Escomesa aèria existent (identificació Nº

policia).

Escomesa subterrània existent (identificació Nº

policia).

Desmuntge LABT existent.

Nova línia 3x240+1x150 mm² AL 0,6/1 kV en

canalització 2Ø160.

EL

EL

EL EL

M

Treballs d'adequació línia existent a realitzar

per E-distribución.

Nou suport de formigó.

M

CS+CGP. Caixa de seccionament i caixa general

de protecció.

CDU. Caixa de distribució urbana /  CGP. Caixa

general de protecció.

ADU. Armari de distribució urbana.

Línea aèria BT a adequar / retibar. Treballs a

realitzar per E-Distribució.

Escomesa aèria existent a adequar a nou

suport.

Cadireta a retirar / Cadireta a mantindre.



Promotor:

Desembre
de 2022

Data: Nº: Full:Títol del plànol:Carretera de Colldejou, s/n

43300 Mont-roig del Camp

(Tarragona)

Carrer de Sòria, 14

43892 Miami Platja (Tarragona)

Equip
redactor:

Per l'equip
redactor:

c/ En Sanç, nº3-1
46001 València

www.grupodayhe.es

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DELS PAVIMENTS I

SERVEIS DE L'AV. BARCELONA, FASE III, TRAM COMPRÈS ENTRE LA PL.

TARRAGONA I L'AV. MARIA CRISTINA DE MIAMI PLATJA (TARRAGONA)

Escala:

UNE A3
OriginalJosé Fco. Bedmar del Peral

Ingeniero OO.PP.  Col. 18.442
Maria Arenas Huerta

Ingeniera CCP.  Col. 35.842
1:500

5 de 513.10

ADEQUACIÓ DE LA XARXA ELÈCTRICA.

PLANTA GENERAL

LLEGENDA

Límit del projecte. Àmbit d'actuació general.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIa.

LSMT existent a mantrindre. 

Pericó existent a adequar a nova rasant. 

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIb.

Traçat canalització subterrània existent a mantindre. 

Traçat línia aèria existent BT amb  trenat aèri.

E-Distribución.

LSBT existent a mantindre.

Suport LABT existent fora d'àmbit.

Suport de formigó LABT existent fora d'àmbit.

CT/CM (centre de distribució/mesura) E-Distribución.

Pericó registre xarxa elèctrica a mantindre.

EL

Armari elèctric existent.

Pericó prefabricat tipus A1 Endesa, 90x90 cm.

Pericó prefabricat tipus A2 Endesa, 145x90 cm.

Suport de fusta / formigó a desmuntar.

Suport de fusta / formigó a mantindre.

Escomesa aèria existent a el·liminar.

Escomesa aèria existent (identificació Nº

policia).

Escomesa subterrània existent (identificació Nº

policia).

Desmuntge LABT existent.

Nova línia 3x240+1x150 mm² AL 0,6/1 kV en

canalització 2Ø160.

EL

EL

EL EL

M

Treballs d'adequació línia existent a realitzar

per E-distribución.

Nou suport de formigó.

M

CS+CGP. Caixa de seccionament i caixa general

de protecció.

CDU. Caixa de distribució urbana /  CGP. Caixa

general de protecció.

ADU. Armari de distribució urbana.

Línea aèria BT a adequar / retibar. Treballs a

realitzar per E-Distribució.

Escomesa aèria existent a adequar a nou

suport.

Cadireta a retirar / Cadireta a mantindre.



Formigó en masa

0,4
0

0,3
5

0,40

0,1
5

0,0
4

≥ 
0,2

0
≥ 

0,7
0

HNE-15/B/20

Paviment tipus vorera

CANALITZACIÓ 2Ø160 mm.

RASA EN VORERA. Cotes en m

Tot-ú compactat

0,4
5

0,2
5

0,40

0,0
5

0,0
4

HNE-15/B/20

Paviment tipus calçada

Tetratub

Tub

PE

Ø160

CANALITZACIÓ 2Ø160 mm.

RASA EN CALÇADA. Cotes en m

Formigó en masa

≥ 
0,1

0

≥ 
0,2

0
≥ 

0,9
0

Tetratub

Tot-ú compactat

0,4
0

o sól seleccionat

Tot-ú artificial

≥ 
0,1

0

0,6
0

0,3
5

0,40

0,1
5

0,0
4

≥ 
0,2

0

≥ 
0,7

0

Paviment tipus vorera

CANALITZACIÓ 4Ø160 mm.

RASA EN VORERA. Cotes en m

Tot-ú compactat

0,2
5

0,0
5

Paviment tipus calçada

CANALITZACIÓ 4Ø160 mm.

RASA EN CALÇADA. Cotes en m

≥ 
0,1

0

Tetratub

≥ 
0,2

0
≥ 

0,9
0

Tot-ú compactat

0,4
0

o sól seleccionat

Reblert tot-ú artificial

SENYALITZACIÓ

≥ 
0,1

0

HNE-15/B/20

Formigó en masa

0,6
0

0,40

0,0
4

HNE-15/B/20

Formigó en masa

PERICÓ TIPUS A1.

TAPA DE FOSA. Cotes en mm

 PERICÓ TIPO A2.

TAPA DE FOSA. Cotes en mm

SENYALITZACIÓ

Tub

PE

Ø160

SENYALITZACIÓSENYALITZACIÓ

0,20

0,05

0,0
6

0,9
0

Tub

PE

Ø160

Tub

PE

Ø160

0,20

1,1
0

Tub

PE

Ø160

Tub

PE

Ø160

0,20

Tub

PE

Ø160

Tub

PE

Ø160

1,1
0

Tub

PE

Ø160

Tub

PE

Ø160

Tub

PE

Ø160

Tub

PE

Ø160

1,3
0

Promotor:

Desembre
de 2022

Data: Nº: Full:Títol del plànol:Carretera de Colldejou, s/n

43300 Mont-roig del Camp

(Tarragona)

Carrer de Sòria, 14

43892 Miami Platja (Tarragona)

Equip
redactor:

Per l'equip
redactor:

c/ En Sanç, nº3-1
46001 València

www.grupodayhe.es

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DELS PAVIMENTS I

SERVEIS DE L'AV. BARCELONA, FASE III, TRAM COMPRÈS ENTRE LA PL.

TARRAGONA I L'AV. MARIA CRISTINA DE MIAMI PLATJA (TARRAGONA)

Escala:

UNE A3
OriginalJosé Fco. Bedmar del Peral

Ingeniero OO.PP.  Col. 18.442
Maria Arenas Huerta

Ingeniera CCP.  Col. 35.842 1:20

13.20
1 de 7

ADEQUACIÓ XARXA D'ENERGIA ELÈCTRICA.

DETALLS



Promotor:

Desembre
de 2022

Data: Nº: Full:Títol del plànol:Carretera de Colldejou, s/n

43300 Mont-roig del Camp

(Tarragona)

Carrer de Sòria, 14

43892 Miami Platja (Tarragona)

Equip
redactor:

Per l'equip
redactor:

c/ En Sanç, nº3-1
46001 València

www.grupodayhe.es

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DELS PAVIMENTS I

SERVEIS DE L'AV. BARCELONA, FASE III, TRAM COMPRÈS ENTRE LA PL.

TARRAGONA I L'AV. MARIA CRISTINA DE MIAMI PLATJA (TARRAGONA)

Escala:

UNE A3
OriginalJosé Fco. Bedmar del Peral

Ingeniero OO.PP.  Col. 18.442
Maria Arenas Huerta

Ingeniera CCP.  Col. 35.842 1:20

2 de 7

13.20

ADEQUACIÓ XARXA D'ENERGIA ELÈCTRICA.

DETALLS



Promotor:

Desembre
de 2022

Data: Nº: Full:Títol del plànol:Carretera de Colldejou, s/n

43300 Mont-roig del Camp

(Tarragona)

Carrer de Sòria, 14

43892 Miami Platja (Tarragona)

Equip
redactor:

Per l'equip
redactor:

c/ En Sanç, nº3-1
46001 València

www.grupodayhe.es

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DELS PAVIMENTS I

SERVEIS DE L'AV. BARCELONA, FASE III, TRAM COMPRÈS ENTRE LA PL.

TARRAGONA I L'AV. MARIA CRISTINA DE MIAMI PLATJA (TARRAGONA)

Escala:

UNE A3
OriginalJosé Fco. Bedmar del Peral

Ingeniero OO.PP.  Col. 18.442
Maria Arenas Huerta

Ingeniera CCP.  Col. 35.842 1:20

3 de 7

13.20

ADEQUACIÓ XARXA D'ENERGIA ELÈCTRICA.

DETALLS



Promotor:

Desembre
de 2022

Data: Nº: Full:Títol del plànol:Carretera de Colldejou, s/n

43300 Mont-roig del Camp

(Tarragona)

Carrer de Sòria, 14

43892 Miami Platja (Tarragona)

Equip
redactor:

Per l'equip
redactor:

c/ En Sanç, nº3-1
46001 València

www.grupodayhe.es

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DELS PAVIMENTS I

SERVEIS DE L'AV. BARCELONA, FASE III, TRAM COMPRÈS ENTRE LA PL.

TARRAGONA I L'AV. MARIA CRISTINA DE MIAMI PLATJA (TARRAGONA)

Escala:

UNE A3
OriginalJosé Fco. Bedmar del Peral

Ingeniero OO.PP.  Col. 18.442
Maria Arenas Huerta

Ingeniera CCP.  Col. 35.842 1:20

5 de 7

13.20

ADEQUACIÓ XARXA D'ENERGIA ELÈCTRICA.

DETALLS



Promotor:

Desembre
de 2022

Data: Nº: Full:Títol del plànol:Carretera de Colldejou, s/n

43300 Mont-roig del Camp

(Tarragona)

Carrer de Sòria, 14

43892 Miami Platja (Tarragona)

Equip
redactor:

Per l'equip
redactor:

c/ En Sanç, nº3-1
46001 València

www.grupodayhe.es

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DELS PAVIMENTS I

SERVEIS DE L'AV. BARCELONA, FASE III, TRAM COMPRÈS ENTRE LA PL.

TARRAGONA I L'AV. MARIA CRISTINA DE MIAMI PLATJA (TARRAGONA)

Escala:

UNE A3
OriginalJosé Fco. Bedmar del Peral

Ingeniero OO.PP.  Col. 18.442
Maria Arenas Huerta

Ingeniera CCP.  Col. 35.842 1:20

4 de 7

13.20

ADEQUACIÓ XARXA D'ENERGIA ELÈCTRICA.

DETALLS



Promotor:

Desembre
de 2022

Data: Nº: Full:Títol del plànol:Carretera de Colldejou, s/n

43300 Mont-roig del Camp

(Tarragona)

Carrer de Sòria, 14

43892 Miami Platja (Tarragona)

Equip
redactor:

Per l'equip
redactor:

c/ En Sanç, nº3-1
46001 València

www.grupodayhe.es

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DELS PAVIMENTS I

SERVEIS DE L'AV. BARCELONA, FASE III, TRAM COMPRÈS ENTRE LA PL.

TARRAGONA I L'AV. MARIA CRISTINA DE MIAMI PLATJA (TARRAGONA)

Escala:

UNE A3
OriginalJosé Fco. Bedmar del Peral

Ingeniero OO.PP.  Col. 18.442
Maria Arenas Huerta

Ingeniera CCP.  Col. 35.842 1:20

6 de 713.20

ADEQUACIÓ XARXA D'ENERGIA ELÈCTRICA.

DETALLS



Promotor:

Desembre
de 2022

Data: Nº: Full:Títol del plànol:Carretera de Colldejou, s/n

43300 Mont-roig del Camp

(Tarragona)

Carrer de Sòria, 14

43892 Miami Platja (Tarragona)

Equip
redactor:

Per l'equip
redactor:

c/ En Sanç, nº3-1
46001 València

www.grupodayhe.es

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DELS PAVIMENTS I

SERVEIS DE L'AV. BARCELONA, FASE III, TRAM COMPRÈS ENTRE LA PL.

TARRAGONA I L'AV. MARIA CRISTINA DE MIAMI PLATJA (TARRAGONA)

Escala:

UNE A3
OriginalJosé Fco. Bedmar del Peral

Ingeniero OO.PP.  Col. 18.442
Maria Arenas Huerta

Ingeniera CCP.  Col. 35.842 1:20

7 de 7

13.20

ADEQUACIÓ XARXA D'ENERGIA ELÈCTRICA.

DETALLS



Promotor:

Desembre
de 2022

Data: Nº: Full:Títol del plànol:Carretera de Colldejou, s/n

43300 Mont-roig del Camp

(Tarragona)

Carrer de Sòria, 14

43892 Miami Platja (Tarragona)

Equip
redactor:

Per l'equip
redactor:

c/ En Sanç, nº3-1
46001 València

www.grupodayhe.es

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DELS PAVIMENTS I

SERVEIS DE L'AV. BARCELONA, FASE III, TRAM COMPRÈS ENTRE LA PL.

TARRAGONA I L'AV. MARIA CRISTINA DE MIAMI PLATJA (TARRAGONA)

Escala:

UNE A3
OriginalJosé Fco. Bedmar del Peral

Ingeniero OO.PP.  Col. 18.442
Maria Arenas Huerta

Ingeniera CCP.  Col. 35.842
1:1.500

14.00 1 de 5

ACCESSIBILITAT BOMBERS

LLEGENDA
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PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DELS PAVIMENTS I

SERVEIS DE L'AV. BARCELONA, FASE III, TRAM COMPRÈS ENTRE LA PL.

TARRAGONA I L'AV. MARIA CRISTINA DE MIAMI PLATJA (TARRAGONA)
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Maria Arenas Huerta
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ACCESSIBILITAT BOMBERS

LLEGENDA

Límit del projecte. Àmbit d'actuació general.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIa.

Límit de l'àmbit de la fase d'execució IIIb.

Radio de gir de camió gran de bombers. 

Hidrant contra-incendis. 

Àrea coberta per l'hidrant (R=100m). 
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